
 

Typy testů (verze AT): 

Test A se spouští automaticky každých 28 dní 

Během testu A se nouzový modul/svítidlo přepne do nouzového režimu 

po dobu 1 minuty a zkontrolují se následující parametry: 

• kontrola vybíjení baterie 

• kontrola napětí baterie 

Test B se spouští automaticky každých 364 dní 

Během testu B je nouzový modul/svítidlo přepnut do nouzového režimu 

po celou dobu trvání dle baterie (1, 2, 3 hodiny) následující parametry se 

kontrolují: 

• kontrola vybíjení baterie 

• kontrola minimálního napětí baterie 

 

 


